
40 A

16 A

1.5

(450 W)

1 (Iluminação)

20 A

2.5

(2.500 W)

2 (Tomadas Guichê - Balcão)

(2.500 W)

3 (Tomadas Gerais)

20 A

2.5

(1.550 W)

4 (CA)

(7.000 W)

QMC

(N)(T) (1F)

Barr. de Cu Nu com

Borne = 125A/5kA

para as (F+N+T)

DPS - Classe II -

20kA/275V (2x)

D
P

S

D
P

S

32 A

1x6.0

1x6.0

10

(T)

(T)

(T)

(T)

=In=30mA

2Ø In=63A

QD-SL 04
CAIXA 06

40 A

16 A

1.5

(550 W)

1 (Iluminação)

20 A

2.5

(1.500 W)

2 (Tomadas Gerais)

(1.500 W)

3 (Tomadas Gerais)

20 A

2.5

(2.700 W)

4 (AC)

(7.500 W)

QMC

(N)(T) (1F)

Barr. de Cu Nu com

Borne = 125A/5kA

para as (F+N+T)

DPS - Classe II -

20kA/275V (2x)

D
P

S

D
P

S

32 A

1x6.0

1x6.0

10

(S)

(S)

(S)

(S)

=In=30mA

2Ø In=63A

QD-SL 08
CAIXA 10

20 A

2.5

20 A

2.5

QD-SL 09
CAIXA 11

40 A

16 A

1.5

(1.000 W)

1 (Iluminação)

20 A

2.5

(2.500 W)

2 (Tomadas Gerais)

20 A

(2.500 W)

3 (Tomadas Gerais)

20 A

2.5

(1500 W)

11 (AC)

(22.500 W)

QMC

(N)(T) (3F)

Barr. de Cu Nu com

Borne = 125A/5kA

para as (F+N+T)

DPS - Classe II -

20kA/275V (2x)

D
P

S

D
P

S

32 A

1x6.0

1x6.0

10

(R)

(S)

(T)

(S)

=In=30mA

2Ø In=63A

20 A

2.5

(1500 W)

10 (AC)

(R)

20 A

(2.500 W)

4 (Tomadas Gerais)

(R)

2.5

2.5

20 A

(2.500 W)

5 (Tomadas Gerais)

(S)

2.5

20 A

(2.500 W)

6 (Tomadas Gerais)
(T)

2.5

20 A

2.5

(1500 W)

12 (AC)

(T)

2.5

20 A

2.5

(1500 W)

8 (AC)

20 A

(S)

20 A

2.5

(1500 W)

7 (AC)

(R)

20 A

2.5

(1500 W)

9 (AC)

(T)

2.5

QD-SL 10
CAIXA 12

40 A

20 A

2.5

(1.500 W)

4 (AC)

(9.714 W)

QMC

(N)(T) (3F)

Barr. de Cu Nu com

Borne = 125A/5kA

para as (F+N+T)

DPS - Classe II -

20kA/275V (2x)

D
P

S

D
P

S

32 A

1x6.0

1x6.0

10

(R)

QD-ESTACIONAMENTO
CAIXA 02

(1.600 W)

2 (Tomadas guarita )

(T)

=In=30mA

2Ø In=25A

20 A

2.5

16 A

(316 W)

1 (Iluminação Guarita)

(R)

2.5

(300 W)

3 (Tomadas Iluminação de Emergência )

(R)

20 A

2.5

20 A

2.5

(1.000 W)

5 (Cansela Entrada)

(RST)

20 A

2.5

(1.000 W)

6 (Cansela Saída)

(RST)

40 A

16 A

1.5

(350 W)

1 (Iluminação)

20 A

2.5

(2.500 W)

2 (Tomadas )

(2.400 W)

3 (Tomadas )

20 A

2.5

(1.150 W)

4 (CA)

20 A

2.5

(100 W)

5 (Ilum. Emergência)

(6.500 W)

QMC

(N)(T) (1F)

Barr. de Cu Nu com

Borne = 125A/5kA

para as (F+N+T)

DPS - Classe II -

20kA/275V (2x)

D
P

S

D
P

S

32 A

1x6.0

1x6.0

10

(R)

(R)

(R)

(R)

(R)

QD-SL 02

=In=30mA

2Ø In=63A

CAIXA 04

20 A

2.5

QD-SL 01
CAIXA 03

QD-SL 03
CAIXA 05

(1.250 W)

3 (Tomadas Gerais)

(S)

20 A

2.5

QD-SL 07
CAIXA 09

QD-SL 06
CAIXA 08

QD-SL 05
CAIXA 07

QD-SL 11
CAIXA 13

QD-SL 12
CAIXA 14

QD-SL 13
CAIXA 15

QD-SL 14
CAIXA 16

QD-SL 15
CAIXA 17

QD-SL 16
CAIXA 18

D
P

S

D
P

S

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

(1.000 W)

(1.000 W)

(1.000 W)

(1.000 W)

20 A

20 A

20 A

20 A

(0 W)

6 (Reserva)

(R)

20 A

2.5

(100 W)

5 (Ilum. Emergência)

(R)

(0 W)

6 (Reserva)

(R)

20 A

2.5

(100 W)

5 (Ilum. Emergência)

(R)

(0 W)

6 (Reserva)

(R)

20 A

2.5

(100 W)

13 (Ilum. Emergência)

(R)

(0 W)

14 (Reserva)

(R)

CAIXA 

CAIXA-32
REFEITÓRIO

 29

SALA CONSUMIDORQUADRO

QD-SL29

Desce Eletrocalha 300x100

Eletrocalha 100x50mm h=4,90m

CAIXA 

CAIXA-31
ADM1

 28

SALA CONSUMIDORQUADRO

QD-SL28

CAIXA 

CAIXA-30
ADM2

 27

SALA CONSUMIDORQUADRO

QD-SL27

CAIXA 

CAIXA-33
FISCALIZAÇÃO

30

SALA CONSUMIDORQUADRO

QD-SL30

CAIXA 

CAIXA-34
DETER

31

SALA CONSUMIDORQUADRO

QD-SL31

CAIXA 

CAIXA-26
LANCHONETE 01

23

SALA CONSUMIDORQUADRO

QD-SL23

CAIXA 

CAIXA-27
LANCHONETE 02

24

SALA CONSUMIDORQUADRO

QD-SL24

CAIXA 

CAIXA-28
LANCHONETE 03

25

SALA CONSUMIDORQUADRO

QD-SL25

CAIXA 

CAIXA-29
LANCHONETE 04

26

SALA CONSUMIDORQUADRO

QD-SL26
LOJA 02

21

SALA CONSUMIDORQUADRO

QD-SL21

LOJA 01
20

SALA CONSUMIDORQUADRO

QD-SL20

LOJA 03
22

SALA CONSUMIDORQUADRO

QD-SL22

CAIXA 

CAIXA-24

CAIXA 

CAIXA-23

CAIXA 

CAIXA-25

Perfilado 38x38mm 
Segue para estacionamento

Eletrocalha 100x50mm h=4,90m
Eletrocalha 200x100mm h=4,90m

6

QD-BOMBA

3#16(16)(T-16)mm²

QD-EST

3#16(16)(T-16)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kVIsol. EPR 90º 0,6/1kV

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL01 AO QD-SL08

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

QD-SL09 E QD-SL19

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL10

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(1X) (1X)

(8X) (2X) (1X)

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL20 AO QD-SL22

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

QD-SL23 AO QD-SL26

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL27 AO QD-SL32

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(3X) (4X) (6X)

6

Perfurada com tampa e dispositivo para lacre

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL27 AO QD-SL31

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(5X)

Perfurada com tampa e dispositivo para lacre

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL27/QD-SL28

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(4X)

QD-SL30/QD-SL31

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL28

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(1X)

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL27

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(3X)

QD-SL30/QD-SL31

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL31

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(1X)

Perfurada com tampa e dispositivo para lacre

11

QD-BOMBA

3#16(16)(T-16)mm²

QD-EST

3#16(16)(T-16)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kVIsol. EPR 90º 0,6/1kV

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL01 AO QD-SL08

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

QD-SL09 E QD-SL19

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL10

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(1X) (1X)

(8X) (2X) (1X)

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL20 AO QD-SL22

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

QD-SL23 AO QD-SL26

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL32

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(3X) (4X) (1X)

11 Eletrocalha 200x100mm h=4,90m
Perfurada com tampa e dispositivo para lacre

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL10

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(1X)

11

QD-SL09

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(1X)

QD-BOMBA

3#16(16)(T-16)mm²

QD-EST

3#16(16)(T-16)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kVIsol. EPR 90º 0,6/1kV

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL01 AO QD-SL04

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

QD-SL19

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(1X) (1X)

(4X) (2X)

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL20 AO QD-SL22

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

QD-SL24 AO QD-SL26

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL32

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(3X) (3X) (1X)

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL05 AO QD-SL08

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(4X)

Perfurada com tampa e dispositivo para lacre

QD-SL23

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

Fe Galv. NBR5598 Ø1.1/2

QD-SL24

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

Fe Galv. NBR5598 Ø1.1/2

QD-SL25

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

Fe Galv. NBR5598 Ø1.1/2

QD-SL26

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

Fe Galv. NBR5598 Ø1.1/2

QD-BOMBA

3#16(16)(T-16)mm²

QD-EST

3#16(16)(T-16)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kVIsol. EPR 90º 0,6/1kV

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL01 AO QD-SL04

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

QD-SL19

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(1X) (1X)

(4X) (2X)

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL20 AO QD-SL22

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

QD-SL26

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL32

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(3X) (1X) (1X)

QD-BOMBA

3#16(16)(T-16)mm²

QD-EST

3#16(16)(T-16)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kVIsol. EPR 90º 0,6/1kV

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL01 AO QD-SL04

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

QD-SL19

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(1X) (1X)

(4X) (2X)

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL20 AO QD-SL22

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL32

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(3X) (1X)

Eletrocalha 200x100mm h=4,90m
Perfurada com tampa e dispositivo para lacre

Eletrocalha 200x100mm h=4,90m
Perfurada com tampa e dispositivo para lacre

Eletrocalha 200x100mm h=4,90m
Perfurada com tampa e dispositivo para lacre

QD-BOMBA

3#16(16)(T-16)mm²

QD-EST

3#16(16)(T-16)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kVIsol. EPR 90º 0,6/1kV

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL01 AO QD-SL04

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

QD-SL19

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(1X) (1X)

(4X)(1X)

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL22

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL32

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(1X)

(1X)

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL20/QD-SL21

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(1X)

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL20

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

Fe Galv. NBR5598 Ø1.1/4

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL21

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

Fe Galv. NBR5598 Ø1.1/4

Eletrocalha 200x100mm h=4,90m
Perfurada com tampa e dispositivo para lacre

Eletrocalha 100x50mm h=4,90m
Perfurada com tampa e dispositivo para lacre

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL22

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

Fe Galv. NBR5598 Ø1.1/4

QD-BOMBA

3#16(16)(T-16)mm²

QD-EST

3#16(16)(T-16)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kVIsol. EPR 90º 0,6/1kV

(1X) (1X)

QD-BOMBA

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

Fe Galv. NBR5598 Ø1.1/2

QD-EST

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

QD-BOMBA

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

PVC Rígido Ø1.1/2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

09

08

07

06

05

04

03

02

01

PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR

40 A

16 A

1.5

(250 W)

1 (Iluminação)

20 A

2.5

(800 W)

2 (Tomadas Guichê - Balcão)

(800 W)

3 (Tomadas Gerais)

20 A

2.5

(2.150 W)

4 (AC)

(4.000 W)

QMC

(N)(T) (1F)

Barr. de Cu Nu com

Borne = 125A/5kA

para as (F+N+T)

DPS - Classe II -

20kA/275V (2x)

D
P

S

D
P

S

32 A

1x6.0

1x6.0

10

(R)

(R)

(R)

(R)

=In=30mA

2Ø In=63A

QD-SL 18
CAIXA 23

20 A

2.5

QD-SL 19
CAIXA 24

40 A

16 A

1.5

(1.200 W)

1 (Iluminação)

2.5

(2.100 W)

2 (Tomadas)

20 A

(2.100 W)

3 (Tomadas)

(12.000 W)

QMC

(N)(T) (3F)

Barr. de Cu Nu com

Borne = 125A/5kA

para as (F+N+T)

DPS - Classe II -

20kA/275V (2x)

D
P

S

D
P

S

32 A

1x6.0

1x6.0

10

(T)

(T)

(T)

=In=30mA

2Ø In=63A

20 A

2.5

25 A

4.0

(5.700 W)

7 (Condensador)

(T)

20 A

2.5

(300 W)

6 (Splits)

(T)

20 A

2.5

(300 W)

5 (Cortina Ar)

(T)

20 A

2.5

(300 W)

4 (Cortina AR)

(T)

QD-SL 26
CAIXA 31

40 A

16 A

1.5

(400 W)

1 (Iluminação)

20 A

2.5

(200 W)

6 (Ventilador Teto)

20 A

2.5

(2.200 W)

7 (Coifa Cozinha)

(10.500W)

QMC

(N)(T) (3F)

Barr. de Cu Nu com

Borne = 125A/5kA

para as (3F+N+T)

DPS - Classe II -

20kA/275V (2x)

D
P

S

D
P

S

32 A

3x6.0

1x6.0

10

(R)

(T)

(RST)

20 A

2.5

(200 W)

5 (Ventilador Teto)

(S)

D
P

S

D
P

S

20 A

2.5

(2.500 W)

2 (Tomadas área de vendas)

(2.500 W)

3 (Tomadas área de vendas)

(S)

(T)

=In=30mA

2Ø In=63A

20 A

2.5

(2.500 W)

4 (Tomadas cozinha)

(R)

25 A

4.0

QD-SL 27
CAIXA 32

QD-SL 31
CAIXA 36

40 A

16 A

1.5

(400 W)

1 (Iluminação)

(1.200 W)

2 (Tomadas )

20 A

2.5

(300 W)

4 (Splits)

20 A

2.5

(2.400 W)

5 (Condensador)

(5.500W)

QMC

(N)(T) (1F)

Barr. de Cu Nu com

Borne = 125A/5kA

para as (F+N+T)

DPS - Classe II -

20kA/275V (2x)

D
P

S

D
P

S

32 A

1x6.0

1x6.0

10

(S)

(S)

(S)

(S)

QD-SL 32

=In=30mA

2Ø In=25A

CAIXA 37

20 A

2.5

40 A

16 A

1.5

(400 W)

1 (Iluminação)

(2.200 W)

2 (Tomadas )

20 A

2.5

(300 W)

4 (Splits)

20 A

2.5

(2.400 W)

5 (Condensador)

(7.500W)

QMC

(N)(T) (1F)

Barr. de Cu Nu com

Borne = 125A/5kA

para as (F+N+T)

DPS - Classe II -

20kA/275V (2x)

D
P

S

D
P

S

32 A

1x6.0

1x6.0

10

(T)

(T)

(T)

(T)

=In=30mA

2Ø In=25A

20 A

2.5

QD-SL 17
CAIXA 22

D
P

S

D
P

S

QD-SL 20
CAIXA 25

QD-SL 21
CAIXA 26

QD-SL 22
CAIXA 27

QD-SL 25
CAIXA 30

QD-SL 24
CAIXA 29

QD-SL 23
CAIXA 28

QD-SL 28
CAIXA 33

QD-SL 29
CAIXA 34

QD-SL 30
CAIXA 35

(1.200 W)

3 (Tomadas )
(S)

2.5

20 A

(2.200 W)

3 (Tomadas )
(S)

2.5

20 A

20 A

2.5

(100 W)

5 (Ilum. Emergência)

(R)

(0 W)

6 (Reserva)

(R)

20 A

2.5

(100 W)

8 (Ilum. Emergência)

(R)

(0 W)

9 (Reserva)

(R)

20 A

2.5

(100 W)

8 (Ilum. Emergência)

(R)

(0 W)

9 (Reserva)

(R)

20 A

2.5

(100 W)

6 (Ilum. Emergência)

(R)

(0 W)

7 (Reserva)

(R)

20 A

2.5

(100 W)

6 (Ilum. Emergência)

(R)

(0 W)

7 (Reserva)

(R)

REFERENTE
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