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PROJEÇÃO COBERTURA
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PROJEÇÃO COBERTURA

REMOVER DIVISÓRIAS

REMOVER DIVISÓRIAS

CAIXA 

CAIXA-06
BOX 04

04

SALA CONSUMIDORQUADRO

QD-SL04

CAIXA 

CAIXA-05
BOX 03

03

SALA CONSUMIDORQUADRO

QD-SL03

CAIXA 

CAIXA-04
BOX 02

02

SALA CONSUMIDORQUADRO

QD-SL02

CAIXA 

CAIXA-03
BOX 01

01

SALA CONSUMIDORQUADRO

QD-SL01

CAIXA 

CAIXA-35
DEPÓSITO

32

SALA CONSUMIDORQUADRO

QD-SL32

Eletrocalha 100x50mm h=2,80m

Eletrocalha 100x50mm h=2,80m

CAIXA 

CAIXA-22
ESPERA VIP

19

SALA CONSUMIDORQUADRO

QD-SL19

Perfilado 38x38mm h=4,80m

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL01 AO QD-SL04

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

QD-SL19

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(4X)(1X)

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL32

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(1X)

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL01 AO QD-SL03

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(3X)

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL32

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(1X)

Perfurada com tampa e dispositivo para lacre

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL03

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

Fe Galv. NBR5598 Ø1.1/4

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL02

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

Fe Galv. NBR5598 Ø1.1/4

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL01

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

Fe Galv. NBR5598 Ø1.1/4

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL32

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

Fe Galv. NBR5598 Ø1.1/4

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL01 AO QD-SL02

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(2X)

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL32

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(1X)

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL01

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(1X)

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL32

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(1X)

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL04

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

QD-SL19

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(1X)(1X)

QD-SL19

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

Fe Galv. NBR5598 Ø1.1/2

Perfurada com tampa e dispositivo para lacre

QD-EST

3#16(16)(T-16)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

QD-EST

3#16(16)(T-16)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

Perfurado com tampa e dispositivo para lacre

Sobe 100x50

Sobe38x38mm

ESTACIONAMENTO

CONSUMIDORQUADRO

QD-EST

CAIXA 

CAIXA-02

QD-EST

3#16(16)(T-16)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

QD-EST

3#16(16)(T-16)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

PEAD Flex Ø1.1/2

Perfilado 38x38mm h=4,80m
Perfurado com tampa e dispositivo para lacre

SOBE DUTO FE.

GALVANIZADO

Ø1.1/2". Det.20

QD-EST

3#16(16)(T-16)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

PEAD Flex Ø1.1/2

100 A

20 A

2.5

(2.000 W)

01 (Iluminação de emergência)

(50.346 W)

QMC

(N)(T) (3F)

Barr. de Cu Nu com

Borne = 125A/5kA

para as (F+N+T)

DPS - Classe II -

20kA/275V (4x)

D
P

S

D
P

S

32 A

3x6.0

1x6.0

3#35(35)-(T-25)mm²

(S)

QD-CONDOMÍNIO
CAIXA 01

20 A

2.5

(1.500 W)

02 (CFTV- Reserva)

(T)

20 A

2.5

(2.500 W)

03 (Sistema de Som - Reserva)

(R)

40 A

(1.780 W)

QD-02 (BWC Inferior)

(S)

10.0

40 A

(1.780 W)

QD-03 (BWC Superior)

(T)

10.0

32 A

(4.200 W)

QD-04 (DML e Lavanderia)

(R)

6.0

32 A

(6.188 W)

QD-05 (Bombas)

(RST)

6.0

32 A

6.0

(7.360 W)

04 (Elevador PNE)

(RST)

(2.000 W)

05 (Reserva)

(R)

20 A

2.5

(2.000 W)

06 (Reserva)

(S)

20 A

2.5

(2.000 W)

07 (Reserva)

(T)

20 A

2.5

D
P

S

D
P

S

40 A

(17.038 W)

QDL

(S)

10.0

50 A

20 A

(1.320 W)

L1 (Iluminação Circulação 01 )

(17.038 W)

QD-COND

(N)(T) (3F)

Barr. de Cu Nu com

Borne = 125A/5kA

para as (F+N+T)

DPS - Classe II -

20kA/275V (4x)

D
P

S

D
P

S

32 A

1x6.0

1x6.0

3#10(10)-(T-10)

(S)

QDL

20 A

(2.760 W)

L2 (Iluminação Plataformade Embarque)

(T)

20 A

(1.248 W)

L3 (Iluminação Circulação 02)

(R)

20 A

(1.920 W)

L4 (Iluminação Circulação 03)

(S)

2.5

2.5

2.5

2.5

(2.800 W)

L6 (Iluminação praça de alimentação)

(R)

20 A

2.5

20 A

(980 W)

L5 (Iluminação Circulação 04 - escadas)

(T)

2.5

(1.670 W)

L7 (Iluminação Circulação 04 - rampa)

(S)

20 A

2.5

(1.440 W)

L8 (Iluminação circulação 3 - embarque)

(T)

20 A

2.5

(1.000 W)

L9 (iluminação Jardim - Projetores)

(R)

20 A

2.5

D
P

S

D
P

S

(900 W)

L10 (Iluminação Ponto onibus)

(R)

20 A

2.5

(1.000 W)

L11 (Iluminação Estacionamento - Postes)

(R)

20 A

2.5

#1.5

#1.5

#1.5

#1.5

#1.5

#1.5

#1.5

#1.5

#1.5

#1.5

0,6/1KV

DPS
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40 A

16 A

1.5

(280 W)

1 (Iluminação BWC Masculino/PNE)

20 A

2.5

(400 W)

3 (Tomadas BWC Masculino/PNE)

(500 W)

4 (Tomadas BWC Feminino)

20 A

2.5

(300 W)

6 (Sensores BWC Feminio)

(1.780 W)

(N)(T) (1F)

Barr. de Cu Nu com

Borne = 125A/5kA

para as (F+N+T)

DPS - Classe II -

20kA/275V (2x)

D
P

S

D
P

S

32 A

1x6.0

1x6.0

10

(R)

(R)

(R)

(R)

=In=30mA

2Ø In=63A

QD-BWC INFERIOR

20 A

2.5

16 A

1.5

(280 W)

2 (Iluminação BWC Feminino)

(R)

20 A

2.5

(500 W)

7 (Exaustor PNE)

(R)

20 A

2.5

(300 W)

5 (Sensores BWC Masculino)

(R)

CONDOMÍNIO

40 A

16 A

1.5

(280 W)

1 (Iluminação BWC Masculino/PNE)

20 A

2.5

(400 W)

3 (Tomadas BWC Masculino/PNE)

(500 W)

4 (Tomadas BWC Feminino)

20 A

2.5

(300 W)

6 (Sensores BWC Feminio)

(1.780 W)

(N)(T) (1F)

Barr. de Cu Nu com

Borne = 125A/5kA

para as (F+N+T)

DPS - Classe II -

20kA/275V (2x)

D
P

S

D
P

S

32 A

1x6.0

1x6.0

10

(R)

(R)

(R)

(R)

=In=30mA

2Ø In=63A

QD-BWC SUPERIOR

20 A

2.5

16 A

1.5

(280 W)

2 (Iluminação BWC Feminino)

(R)

20 A

2.5

(500 W)

7 (Exaustor PNE)

(R)

20 A

2.5

(300 W)

5 (Sensores BWC Masculino)

(R)

CONDOMÍNIO

32 A

16 A

1.5

(300 W)

1 (Iluminação Lavanderia/DML/Depósito)

(4.200 W)

(N)(T) (1F)

Barr. de Cu Nu com

Borne = 125A/5kA

para as (F+N+T)

DPS - Classe II -

20kA/275V (2x)

D
P

S

D
P

S

32 A

1x6.0

1x6.0

6

(T)

QD-04 -ÁREA SERVIÇO

20 A

2.5

(1.900 W)

3 (Tomadas Lavanderia)

(1.200 W)

4 (Tomadas DML)

(R)

(R)

=In=30mA

2Ø In=63A

20 A

2.5

CONDOMÍNIO

(800 W)

5 (Tomadas depósito)
(R)

20 A

2.5

20 A

2.5

(2.944 W)

13 (Bomba Caixa D'água)

(R)

20 A

2.5

(2.944 W)

14 (Bomba Caixa D'água - Reserva)

(R)

32 A

16 A

1.5

(300 W)

1 (Iluminação)

(6.188 W)

CONDOMÍNIO

(N)(T) (3F)

Barr. de Cu Nu com

Borne = 125A/5kA

para as (F+N+T)

DPS - Classe II -

20kA/275V (4x)

D
P

S

D
P

S

32 A

3x6.0

1x6.0

6

(T)

QD-05 - CAIXA D' ÁGUA

D
P

S

D
P

S

32 A

16 A

1.5

(100 W)

1 (Iluminação)

(1.420 W)

(N)(T) (1F)

Barr. de Cu Nu com

Borne = 125A/5kA

para as (F+N+T)

DPS - Classe II -

20kA/275V (2x)

D
P

S

D
P

S

32 A

1x6.0

1x6.0

6

(T)

QD-06 -GUARITA

20 A

2.5

(1.000 W)

3 (Tomadas)

(R)

=In=30mA

2Ø In=25A

CONDOMÍNIO

16 A

1.5

(320 W)

2 (Iluminação externa)

(T)

20 A

1.5

(9 W)

4 (Iluminação emegência)

(T)

DPS
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