
EPR 90º 0,6/1KV

2X(3#70)(N-70)mm² 

POSTE DE

DERIVAÇÃO

Cx de Passagem

Padrão Celesc (CP-1)

Ver Detalhe da Caixa

A INSTALAR

QDG

CP-1

EPR 90º 0,6/1KV

2X(3#70)(N-70)mm² 

Duto de Ferro Galvanizado a

Fogo 2XØ4" Conforme NBR5598

(2x)

PEAD Flex. 2xØ4" PEAD Flex. 2xØ4"

250A

150A

150A

150A

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(3#70)mm² 

#70mm²

Isol. EPR 0,6/1kV

QMC-2

CONJUNTO BARRAMENTO

3F DIM.20x5mm = 295A

CONDUTOR

DESCRIÇÃO

CONSUMIDOR QUADROCAIXA 

M/1F

ISOLAÇÃO DUTO
FASE (T)

40A

PROTEÇÃO 

DO CONSUMIDOR

FASE (S)FASE (R)POTÊNCIA

M/1F

Barramento

Dim.20x5mm

TN

M/3F

M/1F

M/1F

M/1F

M/3F

M/3F

M/3F

M/3F

M/1F

40A

M/1F

M/1F

M/1F

M/1F

M/1F

#35mm²

Isol. EPR 0,6/1kV

TOTAL 37.500 W35.500 W103.000 W 30.000 W

QMC-1

CAIXA 

CAIXA-24

CAIXA-25

CAIXA-26

CAIXA-27

CAIXA-28

EPR 0,6/1kV

EPR 0,6/1kV

EPR 0,6/1kV

EPR 0,6/1kV

EPR 0,6/1kV

CAIXA-29

CAIXA-30

CAIXA-31

CAIXA-32

EPR 0,6/1kV

EPR 0,6/1kV

CAIXA-33

Ø1.1/4"

Ø1.1/4"

Ø1.1/4"

Ø1.1/4"

Ø1.1/4"

Ø1.1/4"

Ø1.1/2"

CAIXA-34

CAIXA-35

40A

CONDUTOR

DESCRIÇÃO

CONSUMIDOR QUADROCAIXA 

M/3F

ISOLAÇÃO DUTO
FASE (T)

CAIXA-41

FASE (S)FASE (R)POTÊNCIA

14.720 W

EPR 0,6/1kV

(3#16)(16)(T-16)mm²

QD-BOMBA
BOMBA INCÊNDIO 4.906 W

Ø1.1/2"

SALA. 27

SALA. 28

SALA. 29

SALA. 30

SALA. 31

SALA. 32

(3#10)(10)(T-10)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

40A

40A

40A

40A

40A

40A

40A

40A

40A

40A

40A

40A

40A

40A

0 W 0 W

0 W 0 W

0 W 0 W

4.500 W

4.000 W

4.500 W

0 W 0 W

5.500 W

0 W 0 W

7.500 W

10.500 W

4.000 W

4.000 W

4.000 W

5.500 W

4.000 W

7.500 W

TOTAL

QDG

303.780 W 105.296 W 95.608  W102.776 W

POTÊNCIA

FASE (S)FASE (R) FASE (T)

2#70mm²

EPR 0,6/1kV

Vai para aterramento comunicação

ø3/4" PVC RÍG.  #T-16mm² Cobre Nu

ø3/4" PVC RÍG. #T-50mm² Cobre Nu

Vai para malha de aterramento do SPDA

#50mm²

Cobre Nu

Barramento

Dim.300x25x5mm

#16mm²

Cobre Nu

Malha de aterramento

#70mm² isol. 750V Verde - aterr. terra QDG

2#70mm² isol. 750V Azul claro - aterr. neutro QDG

3m

 haste de aterr.

(Ø5/8"x2400mm)

#70mm²

Cobre Nu

#T-70m² Cu Nu

Ø1.1/2" PVC RÍG.

(BEP- Barr. Equip. Principal)

Cx. Policarbonato c/ tampa

e disp. para lacre

(3#16)mm² 

EPR 0,6/1kV

BEP

Nota: Disjutores das U.C. do Tipo DIN 4.5kA

Disjutor Geral Tipo Nema 5kA

Caixa de Inspeção

Dim. Ø30x40cm  

de Aterramento

Barramento

Dim.25,4X7,98mm

TN

30KA-275V

DPS (3x)

CLASSE I

6
3
A

BEP

Conjunto Barramento

3F Dim.25,4X7,98mm = 439A

CAIXA-03

CAIXA-04

CAIXA-05

CAIXA-06

CAIXA-07

CAIXA-08

CAIXA-09

CAIXA-10

CAIXA-12

CAIXA-13

CAIXA-14

CAIXA-15

EPR 0,6/1kV
Ø1.1/4"

CAIXA-16

EPR 0,6/1kV
Ø1.1/4"

CAIXA-17

EPR 0,6/1kV
Ø1.1/2"

CAIXA-18

EPR 0,6/1kV
Ø1.1/4"

CAIXA-19

EPR 0,6/1kV
Ø1.1/4"

EPR 0,6/1kV
Ø1.1/4"

EPR 0,6/1kV
Ø1.1/2"

EPR 0,6/1kV
Ø1.1/2"

EPR 0,6/1kV
Ø1.1/2"

SALA. 18

SALA. 19

SALA. 20

SALA. 21

SALA. 22

SALA. 23

SALA. 24

SALA. 25

SALA. 26

4.000 W

4.000 W

12.000 W

4.000 W

4.000 W

10.500 W

4.000 W

10.500 W

10.500 W

(1#10)(10)(T-10)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

(3#10)(10)(T-10)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

(3#10)(10)(T-10)mm²

(3#10)(10)(T-10)mm²

(3#10)(10)(T-10)mm²

0 W 0 W

4.000 W

EPR 90º 0,6/1KV

(3#70)(70)(T-35)mm² 

PEAD Flex. 1xØ3"

CAIXA-11

150A

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(3#70)mm² 

#70mm²

Isol. EPR 0,6/1kV

CONJUNTO BARRAMENTO

3F DIM.20x5mm = 295A

CONDUTOR

DESCRIÇÃO

CONSUMIDOR QUADRO

M/3F

ISOLAÇÃO DUTO
FASE (T)

100A

PROTEÇÃO 

DO CONSUMIDOR

FASE (S)FASE (R)POTÊNCIA

M/3F

Barramento

Dim.20x5mm

TN

M/1F

M/1F

M/1F

M/1F

M/1F

M/1F

M/1F

M/1F

M/3F

40A

M/1F

M/1F

M/1F

M/1F

M/1F

M/1F

M/1F

#35mm²

Isol. EPR 0,6/1kV

TOTAL 60.370 W64.890 W186.060 W 60.700W

EPR 0,6/1kV

EPR 0,6/1kV

EPR 0,6/1kV

EPR 0,6/1kV

EPR 0,6/1kV

EPR 0,6/1kV

EPR 0,6/1kV

EPR 0,6/1kV

EPR 0,6/1kV
Ø1.1/4"

Ø1.1/4"

Ø1.1/4"

Ø1.1/4"

Ø1.1/4"

Ø1.1/4"

Ø1.1/4"

Ø1.1/2"

Ø1.1/4"SALA. 08

SALA. 09

SALA. 10

SALA. 11

SALA. 12

SALA. 13

SALA. 14

SALA. 15

SALA. 16

(1#10)(10)(T-10)mm²

(3#10)(10)(T-10)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

40A

40A

40A

40A

40A

40A

40A

40A

40A

40A

40A

40A

40A

40A

40A

40A

0 W 0 W

0 W 0 W

0 W 0 W

6.500W

6.500 W

6.500 W

0 W 0 W

6.500 W

0 W 0 W

6.500 W

7.500 W

22.500 W

6.500 W

7.500 W

6.500 W

6.500 W

6.500 W

6.500 W

6.500 W

QD-COND EPR 0,6/1kV
Ø2"

EPR 0,6/1kV
Ø1.1/2"

QD-EST

EPR 0,6/1kV
Ø1.1/4"

EPR 0,6/1kV
Ø1.1/4"

EPR 0,6/1kV
Ø1.1/4"

EPR 0,6/1kV
Ø1.1/4"

EPR 0,6/1kV
Ø1.1/4"

EPR 0,6/1kV
Ø1.1/4"

EPR 0,6/1kV
Ø1.1/4"

CONDOMÍNIO

ESTACIONAMENTO

SALA. 01

SALA. 02

SALA. 03

SALA. 04

SALA. 05

SALA. 05

SALA. 07

50.536 W

9.714 W

6.500 W

6.500 W

7.000 W

7.500 W

7.000 W

7.500 W

7.500 W

(3#35)(35)(T-25)mm²

(3#16)(16)(T-16)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

(1#10)(10)(T-10)mm²

0 W 0 W

0 W 0 W

0 W 0 W

0 W 0 W

0 W 0 W

0 W 0 W

0 W 0 W

20.164 W

7.000 W

7.000 W

7.500 W

7.500 W

7.500 W

7.500 W

7.500 W

4.906W 4.908 W

CAIXA-36

CAIXA-37

CAIXA-38

CAIXA-39

CAIXA-40

QD-02

QD-03

QD-04

QD-05

QD-06

QD-07

QD-08

QD-09

QD-10

QD-11

QD-12

QD-13

QD-14

QD-15

QD-16

QD- 27

QD- 28

QD- 29

QD- 30

QD- 31

QD- 32

QD- 19

QD- 20

QD- 21

QD- 22

QD- 23

QD- 24

QD- 25

QD- 26

QD-01

RESERVA RESERVA ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

CAIXA-22

CAIXA-23

SALA. 17

QD- 17

QD- 18

RESERVA RESERVA ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

RESERVA RESERVA ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

RESERVA RESERVA ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

RESERVA RESERVA ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

15.206 W 14.976 W

3.226 W 3.164 W 3.224 W

0 W 0 W

0 W 0 W

6.500 W

6.500 W

0 W 0 W

6.500 W

0 W 0 W

4.000 W

0 W 0 W

0 W 0 W

0 W 0 W

4.000 W

4.000W

4.000 W

7.500 W 7.500 W 7.500 W

4.000 W 4.000 W 4.000 W

4.000W

3.500W

3.500W

3.500W

3.500W 3.500W

3.500W

3.500W

3.500W 3.500W

3.500W

3.500W

3.500W

EPR 90º 0,6/1KV

(3#70)(70)(T-35)mm² 

PEAD Flex. 1xØ3"

Rede B.T.

CELESC

POSTE

CELESC

CAIXA-02

CAIXA-01

14.720 W

4.906 W 4.906W 4.908 W

RESERVA RESERVA ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

medição bomba de incêndio

Caixa Individual para

CAIXA-20

CAIXA-21

O NÚMERO DE CAIXAS RESERVA DO PROJETO SE JUSTIFICA DEVIDO AS SALAS COMERCIAIS DA RODOVIÁRIA ESTAREM

DIVIDIDAS EM MÓDULOS, HOJE ALGUMAS EMPRESAS OCUPAM 2 OU 3 MÓDULOS, COM APENAS UMA UC CADA , PORÉM

EXISTE A POSSIBILIDADE FUTURA  DE DESMEMBRAMENTO E DE CADA MODULO DESTE SER LOCADO INDIVIDUALMENTE.
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